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1. Introdução 

Este documento apresenta o estudo preliminar que servirá para assegurar a 
viabilidade técnica e embasar o Termo de Referência, cujo objeto é o Registro de 
Preços para futura contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços de 
Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, nos Campi da Universidade Federal do 
Amapá – UNIFAP: Campus Marco Zero (município de Macapá/AP), Campus 
Santana (município de Santana/AP), Campus Binacional (município de 
Oiapoque/AP), Campus Mazagão (município de Mazagão/AP), Campus Amapá 
(município de Amapá/AP), Campus Laranjal do Jari (município de Laranjal do 
Jari/AP) e Tartarugalzinho (município de Tartarugalzinho/AP) e Campus Calçoene 
(município de Calçoene/AP), em conformidade com as condições e especificações 
técnicas contidas no edital e seus anexos. 

O conteúdo deste documento baseia-se nas exigências constantes no art. 24 
da Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, publicado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Por tratar-se de serviços comuns, sugerimos que ocorra por meio de 
PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com os Decretos (e alterações) nº 3.555/2000, 
3.722/2001, 3.784/2001, 5.450/2005, Lei nº 10.520/2002, sendo aplicadas 
subsidiariamente às normas da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

Consideram-se serviços comuns, para os fins e efeitos desta contratação, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos por meio de especificações usuais no mercado. 

A natureza do serviço é de execução contínua conforme inciso II, do Art. 57 
da Lei n. 8.666/93. Além disso, os serviços a serem contratados enquadram-se nos 
pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais 
acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão 
licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano 
de cargos. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 
da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

2. Equipe de planejamento da contratação 

Integram a Equipe de Planejamento da Contratação, responsável pela 
elaboração deste Plano de Estudo Preliminar e pelo Gerenciamento dos Riscos da 
Contratação, nomeados pela Portaria nº0377/2018-UNIFAP, de 14/03/2018, os 
servidores abaixo listados: 
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SIAPE SERVIDOR 

2282053 LUCIANE DA SILVA E SILVA 

2331036 TAMARA CHRISTIANE PACHECO LEAL 

1696432 LUIZ OTAVIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR 

1937279 JOAO RICARDO BRITO PINHEIRO 

 

3. Necessidade da contratação (art. 24, § 1º, I, da IN 05/2017) 

A presente contratação visa atender a necessidade dos serviços de 
manutenção predial preventiva e corretiva, de forma a garantir que nenhuma 
atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão, em qualquer campus desta IFES, seja 
paralisada. 

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto 
n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais 
ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

Os campi da UNIFAP encontram-se em expansão de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, bem como de seu quadro de professores, técnicos e 
estudantes. Por isso, apresentam variabilidade no tempo em seu número de 
imóveis, recorrendo a alugueis temporários, cessões, doações, desapropriações, 
ampliações e obras de novas edificações, o que resulta em modificações recorrentes 
no dimensionamento dos serviços de manutenção; 

A diversidade das condições físicas de cada imóvel, suas tipologias, 
complexidade de usos, idades, estados de conservação, solicitam diferentes ações 
preventivas, corretivas e adequações a normas e leis, implicam igualmente em 
demanda não plenamente previsível de todas as ações de manutenção por imóvel, 
podendo exigir solicitações variáveis do serviço, dentro da unidade de medida 
prevista em contrato. 

4. Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão (art. 24, § 

1º, II, da IN 05/2017) 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 da 
Universidade Federal do Amapá, no tópico VIII – INFRAESTRUTURA: 

"A Universidade Federal do Amapá, nos últimos anos, vem passando 
por um processo de expansão e mudanças, tanto no aspecto 
estrutural como na forma de sua gestão organizacional. Desde que a 
UNIFAP aderiu ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI), iniciado em 2008, 
vem realizando diagnóstico sobre as necessidades e condições dos 
ambientes acadêmicos. 

Assim, fizeram-se diversos levantamentos das instalações das salas 
de aulas, dos mobiliários, da climatização, dos laboratórios e seus 
equipamentos de grande, médio e pequeno porte, para que se 
pudesse planejar as construções que abarcariam não somente novos 
cursos, mas também que se reestruturassem com espaço físico os 
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ambientes dos cursos mais antigos. Também no decorrer dos últimos 
anos a UNIFAP buscou ampliar o acesso à internet de qualidade nas 
dependências dos campi. Não se perdeu de vista ainda a grande 
demanda por ampliação e melhoria dos acervos bibliográfico e de 
multimídia para auxílio didático-pedagógico do aprendizado nas salas 
de aulas, e foram criadas salas de videoconferências, entre outras 
ações." 

5. Requisitos da contratação (art. 24, § 1º, III, da IN 05/2017) 

Visando garantir a continuidade das atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, a pessoa jurídica contratada pela Administração deverá atender à 
comunidade acadêmica com medidas de manutenção predial preventiva e corretiva, 
coordenadas pela Divisão de Manutenção/Prefeitura dos Campi da Universidade 
Federal do Amapá - Unifap. 

5.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade 
 

ID Requisitos mínimos 

1 

A CONTRATADA fornecerá todo o material, equipamentos, inclusive ferramentas 
de uso individual e mão-de-obra, necessários à realização dos serviços, e deverá: 

 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem 
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos 
devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à 
rede elétrica 

 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua 
propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da Administração 

2 
Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os encargos 
e impostos decorrentes da realização dos serviços. 

3 
Os serviços serão realizados sempre em atendimento à ORDEM DE SERVIÇO, 
expedida pela Divisão de Manutenção - DIMANUT/Prefeitura da UNIFAP.  

4 

A conferência para o recebimento do serviço deverá ser feita pelo preposto da 
CONTRATADA e fiscal da CONTRATANTE, que deverão fornecer parecer 
quantitativo e qualitativo sobre o serviço e cópia da Nota Fiscal assinada por 
ambos ao fiscal do contrato. 

5 

Após a aprovação da Administração a CONTRATADA deverá providenciar a 
realização do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos em 
que comprovadamente não houver possibilidade técnica para a execução, 
autorizada pela Administração; 

 A CONTRATADA deverá realizar os serviços dentro do prazo e dos 
padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo com o 
especificado neste Edital e seus anexos, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula 
ou condição aqui estabelecida; 

 A CONTRATADA deverá informar, em tempo hábil, qualquer motivo 
impeditivo ou que a impossibilite de realizar o serviço conforme o 
estabelecido; 

 Os serviços de natureza urgente devem ser iniciados em no máximo 06 
(seis) horas, salvo em casos devidamente especificados na ORDEM DE 
SERVIÇO; 

 A inexecução ou o atraso na execução da ORDEM DE SERVIÇO poderá 
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ensejar aplicação de penalidade a CONTRATADA nos termos da ORDEM 
DE SERVIÇO 001/2018-REITORIA-UNIFAP;  

6 
Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados obedecendo às 
normas da ABNT. 

7 

Os serviços serão executados nas dependências da Universidade Federal do 
Amapá – UNIFAP, no Campus Marco Zero (município de Macapá/AP), Campus 
Santana (município de Santana/AP), Campus Binacional (município de 
Oiapoque/AP), Campus Mazagão (município de Mazagão/AP), Campus Amapá 
(município de Amapá/AP), Campus Laranjal do Jari (município de Laranjal do 
Jari/AP), Campus Tartarugalzinho (município de Tartarugalzinho/AP) e Campus 
Calçoene (município de Calçoene/AP).  

8 
A CONTRATADA deverá Indicar preposto, para representá-la na execução do 
Contrato. 

9 
A CONTRATADA deverá manter sediado junto à Administração, durante os turnos 
de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos 
assumidos 

10 

Manter disponibilidade de mão de obra dentro dos padrões desejados, para 
atender eventuais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como 
impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar qualificada, como de 
natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da CONTRATANTE. 

11 
Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu substituto legal designado, 
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita supervisão e fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas 

12 
Tratar e negociar todo e qualquer assunto relativo à execução do contrato com o 
Gestor e/ou Fiscal do Contrato, sem que haja ingerência de terceiros não 
credenciados para tal fim 

13 

Manter durante a vigência do contrato, bem como em suas renovações, as 
mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal, 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, e Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, cujos resultados serão anexados aos 
autos do processo 

14 

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus 
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da 
atividade de vigilância em geral 

15 

A CONTRATADA deverá manter contêiner, obrigatoriamente, na área de 
execução dos serviços de manutenção, em local adequado para o depósito e 
retirada de entulho, não se admitindo o depósito de resíduos sobre jardins, 
passeios e vias 

16 
A CONTRATADA deverá observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Metrologia – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização 
Internacional para a Padronização (International Organization for Standardization) 

17 

Providenciar as anotações de responsabilidade técnica-ART’s junto ao CREA ou 
os registros de responsabilidade técnica-RRT’s junto ao CAU, nos termos das Leis 
n.º 6496/77 e n.º 12.378/10, respectivamente, referentes aos serviços executados 
e conforme especificações técnicas pertinentes 
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5.2. Definição e justificativa de serviço continuado 
 

Formou-se a partir de normas infralegais e entendimentos doutrinário e 
jurisprudencial, consenso de que a caracterização de um serviço como contínuo 
requer a demonstração de sua essencialidade e habitualidade para o contratante. 

A essencialidade atrela-se à necessidade de existência e manutenção do 
contrato, pelo fato de eventual paralisação da atividade contratada implicar em 
prejuízo ao exercício das atividades da Administração contratante. 

Já a habitualidade é configurada pela necessidade de a atividade ser 
prestada mediante contratação de terceiros de modo permanente. 

Nesse sentido é a definição apresentada no Art. 16 da Instrução Normativa nº 
5/2017 de 26 de maio de 2017, publicado pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão: 

" Os serviços considerados não continuados ou 
contratados por escopo são aqueles que impõem aos 
contratados o dever de realizar a prestação de um serviço 
específico em um período predeterminado, podendo ser 
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo 
necessário à conclusão do objeto, observadas as 
hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 
1993." 

Salientamos que os serviços de manutenção predial, principalmente do que 
se refere à Manutenção elétrica e hidráulica, trata-se de serviços cuja natureza é 
entendida como essencial ao funcionamento da instituição, devido à imperiosidade 
da sua prestação ininterrupta em face do desenvolvimento habitual das atividades 
administrativas e acadêmicas, sob pena de prejuízo ao interesse público. 

5.3. Quadro de identificação de soluções de mercado 
 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as 
especificações necessárias; 

A aquisição de peças e/ou materiais a serem utilizados deverá estar 
compatível em qualidade, conforme lista abaixo.  

 

Insumo Fabricante 

Assentos sanitários. Tigre, Deca e Amanco 

Ferragens para esquadrias Aliança, Pado e Papaiz 

Louças. Deca, Incepa e Celite 

Material básico – cimento e cal. 
Poty, Votorantim, Nassau, Zebú e 
Mauá 
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Impermeabilização Sika e Vedacit 

Material hidro sanitário Tigre e Amanco 

Metais e acessórios Deca, Docol e Fabrimar 

Pisos e revestimento cerâmico 
Batistella, Cecrisa, Eliane, Incepa e 
Porto Ferreira 

Telhas fibrocimento Brasilit, Eternit, Permatex e Infibra 

Telhas cerâmicas Tipo Plan e Paulista  

Tintas e vernizes 
Coral, Suvinil, Sherwin Williams, 
Ypiranga 

Material elétrico – fios e cabos. Lousano, Pirelli e Sil 

Material elétrico – quadros, caixas, conduítes 
e eletrodutos. 

Tigre, PialLegrand, Fame e Lorenzetti 

Material elétrico – disjuntores, fusíveis e 
contatores, tomadas e interruptores 

Siemens, Weg, Shneider Electric 
(Prime) e Lorenzetti 

Material elétrico – lâmpadas fluorescentes, 
incandescentes, reatores 

Philips, Sylvania, Helfont, Keiko 

A listagem acima: 

 Apresenta um rol de marcas e modelos de materiais recomendados a 
serem utilizados na execução dos serviços, mantendo a padronização 
dos elementos e itens já existentes nos imóveis e sempre que possível 
adequando à legislação de segurança, normas, de sustentabilidade 
ambiental e eficiência energética.  

 Serve também de referência dos padrões de qualidade e aceitação dos 
materiais a serem empregados. O material de uma determinada marca 
pode ser substituído por outro de marca e modelo equivalente, desde 
que apresentem equivalência estética, de qualidade e desempenho e 
sejam submetidos à apreciação da Fiscalização. 

 

6. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e 

dos documentos que lhe dão suporte (art. 24, § 1º, IV, da IN 05/2017) 

A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as 
seguintes características: 

 O número de requisições cadastradas no Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC durante o ano de 2017, 

independente do status de atendimento do serviço (Quadro de Registro 

de Requisições em 2017); 

 Necessidade de realização de serviços de manutenção preventivas nos 

edifícios da instituição, sendo eles: pinturas, recuperação de 

passarelas, recuperação de telhados, recuperação da via de trafego de 

veículos, reparos nas instalações elétricas dos edifícios mais antigos e 
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recuperação da iluminação das passarelas, da via de trafego de 

veículos, dentre outros; 

 Adaptação de ambientes internos dos edifícios da Instituição, a fim de 

garantir a continuidade das atividades acadêmicas; 

 Necessidade de realização de manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva em todos os campus que compõem a Instituição. 

 

Quadro de Registro de Requisições em 2017 

SERVIÇO ATENDIDA FINALIZADA NEGADA PENDENTE 
Total 
geral 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

50 203 10 282 545 

REPARO CIVIL 40 148 28 373 589 

Total geral 90 351 38 655 1134 

 

São considerados serviços essenciais às atividades de manutenção dos 
campus os serviços elencados na planilha abaixo: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS CAMPI 

ITEM  DESCRIÇÃO UNID QUANT 

ALVENARIA E REVESTIMENTO  

1 

SERVIÇO DE REPARO ALAMBRADO PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM 

M² 500,00 

2 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM 
M² 1000,00 

3 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM 

CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA 
UN 10,00 

4 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 

FUNDO BRITA COM TAMPA 
UN 15,00 

5 
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBOGÓ DE CONCRETO 

(7X50X50)CM 
M² 100,00 

6 

REPARO EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

REFORÇADO 

M² 1200,00 

7 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM ISOLAMENTO  

ATRAVÉS DE  TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5 CM E ESTRUTURA 

EM MADEIRA PONTALETEADA 

M² 200,00 

8 

REPARO EM PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO 

DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA 

M² 500,00 

9 
REPARO DE PISO BORRACHA CANALEDA, ESPESSURA 3,5 MM, 

FIXADOS COM COLA 
M² 100,00 

10 

REPARO DE PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA 

M² 1200,00 

11 
REPARO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 

8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
M² 500,00 
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MECANIZADO 

12 
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE 

COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 
M² 350,00 

13 

REPARO EM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.  

M² 500,00 

14 

REPARO EM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 

M² 200,00 

15 REPARO EM RODAPÉ DE MARMORITE ALTURA 10 CM M  150,00 

16 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM M 50,00 

17 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TAPUME DE CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X 

M² 100,00 

18 
REPARO EM PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, 

ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA 
M² 600,00 

PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 

19 
REPARO EM PINTURA COM APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
M² 2000,00 

20 
REPARO COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
M² 2500,00 

21 
REPARO COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
M² 8000,00 

22 
REPARO COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS 
M² 2000,00 

23 REPARO COM CAIACÃO EM MEIO FIO M² 1500,00 

24 
REPARO COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 

FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 
M² 300,00 

25 

REPARO EM INFILTRAÇÃO COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), 

E=3 MM 

M² 500,00 

26 

REPARO COM IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES 

DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 

DEMAOS 

M² 1080,00 

27 REPARO EM PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M² 2000,00 

28 
REPARO EM PISO COM PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE 

DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 
M² 300,00 

29 
REPARO EM PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 

DEMAOS 
M² 800,00 

30 
REPARO EM PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA, 2 DEMAOS 
M² 350,00 

31 
REPARO EM PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO 

PREPARADOR 
M² 300,00 

32 PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS M² 400,00 

33 
REPARO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS 
M² 200,00 

34 REPARO EM PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA, DUAS DEMÃOS M² 800,00 

35 REPARO COM VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M² 500,00 

ESQUADRIAS, FERRAGENSAS E DIVISÓRIAS  
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36 

SERVIÇO DE ADAPTAÇÕES EM DIVISÓRIA EM MARMORITE ESP. 35 

MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, INCLUSIVE FERRAGENS 

M² 30,00 

37 

SUBSTITUIÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 

AF_06/2017_P 

M² 150,00 

38 

SERVIÇO DE ADAPTAÇÕES EM DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - 

PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALV 

PINTADO - COLOCADA 

M² 600,00 

39 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL 

MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - 

COLOCADA 

M² 600,00 

40 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM 

MADEIRA DE LEI 3"X3" 

M² 500,00 

41 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 

21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 100,00 

42 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA 

PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 80,00 

43 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA 

PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 

UN 50,00 

44 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA 

PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  300,00 

45 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHO/ TRINCO/ FERROLHO FIO 

REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO 
UN  50,00 

46 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHO/ TRINCO/ FERROLHO FIO 

REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO 
UN  15,00 

47 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO/ 

ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - 

INCLUI PARAFUSOS 

PAR  20,00 

48 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO/ 

ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS 
PAR  20,00 

49 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA 

M² 200,00 

50 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

M² 300,00 

51 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA 
M² 30,00 

52 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS 

PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, 

CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 

UN 10,00 

53 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 
UN 10,00 

54 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA SUPERIOR DE FECHAMENTO 

DE PORTA 
UN 50,00 
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55 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO ZINCADO 

OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE 

50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 50,00 

56 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M² 75,60 

57 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, 

COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA 

M² 15,12 

58 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 
UN 10,00 

59 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO 

BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 
M² 12,00 

60 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, 

EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO 

APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO 

UN 35,00 

61 

SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU 

TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

M² 800,00 

62 
SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM 

OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 
UN 50,00 

63 

SERVIÇO DE RETIRADA OU RECOLOCACAO DE PLACAS 

DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 

DO MATERIAL 

M² 50,00 

64 
SERVIÇO DE RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, 

COM MONTANTES METALICOS 
M² 200,00 

65 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM 

CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO 

REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER 

UN 20,00 

ÁGUA FRIA E ESGOTO 

66 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 1500,00 

67 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 1500,00 

68 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 800,00 

69 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 500,00 

70 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 500,00 

71 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 250,00 

72 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

MM 300,00 

73 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 300,00 

74 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
M 250,00 
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INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

75 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 250,00 

76 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, 

TIPO CONVENCIONAL 
UN  150,00 

77 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ASSENTO VASO SANITARIO 

INFANTIL EM PLASTICO BRANCO 
UN  4,00 

78 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ASSENTO VASO SANITARIO PNE EM 

PLASTICO 
UN  20,00 

79 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA (VASO) 

CONVENCIONAL PARA USO ESPECÍFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), 

COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO 

UN  20,00 

80 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 60,00 

81 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 20,00 

82 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA 

POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M² 300,00 

83 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA 

POLIDO COM UMA CUBA - INCLUSO TORNEIRA E ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M² 100,00 

84 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUCAO DE PVC, 

SOLDAVEL, DN 40MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  50,00 

85 
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM KIT DE REPARO COMPLETO 

PARA CAIXA ACOPLADA 
UN  250,00 

86 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPARO TORRE DE ENTRADA PARA 

CAIXA ACOPLADA 
UN  100,00 

87 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

88 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

89 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  20,00 

90 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  30,00 

91 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, ROSCÁVEL, 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  30,00 

92 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 

93 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 

94 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 

95 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 
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96 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 

97 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 

98 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 

99 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  10,00 

100 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, ROSCAVEL 1 1/2", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 20,00 

101 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 20,00 

102 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA 

ESGORO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  5,00 

103 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 15,00 

104 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 15,00 

105 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP, PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, 

PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  5,00 

106 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP, PVC PBA, JE, DN 50/ DE 60 MM, 

PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  10,00 

107 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAP, PVC PBA, JE, DN 75/ DE 85 MM, 

PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  10,00 

108 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELETRICO COMUM 

CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UM 5,00 

109 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 

SIMPLES, 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

110 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE LIGACAO PARA 

BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM 

TUBO, CANOPLA E ESPUDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

111 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  60,00 

112 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE 

EMBUTIR COM VÁLVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

113 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE 

EMBUTIR COM VÁLVULA DE 3 1/2", DE *40 X 34 X 12* CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

114 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE 

EMBUTIR COM VÁLVULA DE 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

115 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 60,00 

116 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

117 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 30,00 
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118 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

119 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 60,00 

120 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

121 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

122 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

123 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

124 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

125 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 10,00 

126 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

127 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 15,00 

128 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 15,00 

129 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUCHA METALICA DE PAREDE, 

ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  40,00 

130 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  120,00 

131 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  40,00 

132 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM 

JUNTA ELÁSTICA - DN 100 
UN 4,00 

133 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM 

JUNTA ELÁSTICA - DN 150 
UN 2,00 

134 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM 

JUNTA ELÁSTICA - DN 50 
UN 6,00 

135 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM 

JUNTA ELÁSTICA - DN 75 
UN 6,00 

136 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM 

JUNTA FLANGEADA - DN 100 
UN 2,00 
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137 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM 

JUNTA FLANGEADA - DN 150 
UN 2,00 

138 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

139 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 60,00 

140 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

141 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

142 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 20,00 

143 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 

LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 50,00 

144 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

145 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

146 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 60,00 

147 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

148 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

149 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 20,00 

150 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

151 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUCAO, PVC 

SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

152 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUCAO, PVC, 

ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

153 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUCAO, PVC, 

ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

154 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 10,00 
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155 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

156 

REPARO COM KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 

1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

157 

REPARO COM KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 

3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

158 

REPARO COM KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

159 

REPARO COM KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

160 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 

161 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 40,00 

162 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

163 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DA REDE DN 75 AO RAMAL 1/2" UN 20,00 

164 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 80,00 

165 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

166 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 

167 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 

168 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 

150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  4,00 

169 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 

200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  2,00 

170 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA CORRER PVC, JE, DN 100 MM, 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN  5,00 

171 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA CORRER PVC JE NBR 10569 P/ 

REDE COLETORA DE ESG DN 125MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  3,00 

172 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA CORRER PVC, JE, DN 200 MM, 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN  1,00 

173 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER PARA TUBO 

ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

174 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER PARA TUBO 

ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO 
UN  50,00 
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E INSTALAÇÃO 

175 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER PARA TUBO 

ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

176 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 

100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  6,00 

177 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 

50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  12,00 

178 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 

75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  10,00 

179 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 30,00 

180 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

UN 15,00 

181 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

UN 30,00 

182 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

UN 30,00 

183 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

184 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FOTNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 80,00 

185 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOTNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

186 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOTNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 30,00 

187 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOTNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 40,00 

188 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

189 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  30,00 

190 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  10,00 

191 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 1 1/4", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  10,00 

192 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  60,00 

193 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 2", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  30,00 
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194 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 2 1/2", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  30,00 

195 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 3", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  20,00 

196 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA 

FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  60,00 

197 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  15,00 

198 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 

20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  80,00 

199 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 

1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

200 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 

3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  40,00 

201 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / 

DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

202 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / 

DE 85MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  15,00 

203 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO.  

UN 10,00 

204 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 10,00 

205 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO.  

UN 10,00 

206 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 20,00 

207 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO.  

UN 20,00 

208 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 20,00 

209 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO.  

UN 15,00 

210 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 20,00 

211 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.  

UN 10,00 
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212 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  

UN 10,00 

213 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.  

UN 5,00 

214 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  

UN 5,00 

215 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  

UN 5,00 

216 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.  

UN 5,00 

217 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  

UN 5,00 

218 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 60,00 

219 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

220 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

221 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

222 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

223 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

224 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .  

UN 30,00 

225 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

226 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

227 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

228 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .  

UN 30,00 

229 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

230 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 
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231 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

232 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

233 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

234 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

235 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

236 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

237 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA EM METAL CROMADO 

1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 

238 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA EM METAL CROMADO 

TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 

239 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA 

PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 

240 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 

TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 

241 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA 

BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 6,00 

242 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 

UN  15,00 

243 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD DN 

20 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO 
M 200,00 

244 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 

UN 30,00 

245 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 

UN 30,00 

246 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 
UN 15,00 

247 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA 

UN 15,00 

248 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 

ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 
UN 15,00 

249 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4,00 



 

Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Predial 
Preventiva e Corretiva 
PORTARIA N° 0377/2018-UNIFAP 

250 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 

X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  80,00 

251 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM 

PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 200,00 

252 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

253 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

254 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. 

UN 30,00 

255 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO.  

UN 30,00 

256 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 25,00 

257 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 25,00 

258 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 25,00 

259 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 25,00 

260 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 15,00 

261 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 25,00 

262 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 15,00 

263 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 15,00 

264 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 25,00 

265 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PLASTICA 1/2 " COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  100,00 

266 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 

PLASTICA 3/4 " COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

267 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) 

PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 

MM 

M 300,00 

268 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) 

PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 

MM 

M 200,00 
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269 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 100,00 

270 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  

M 30,00 

271 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 200,00 

272 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 50,00 

273 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 100,00 

274 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 100,00 

275 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  

M 100,00 

276 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 100,00 

277 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  

M 100,00 

278 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 100,00 

279 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

280 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

281 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 30,00 

282 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 4" 

(MARÁCA)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  6,00 

283 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA 

METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

284 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA 

METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

285 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VALVULA DESCARGA P/ MICTORIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  50,00 

286 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO INFANTIL 

SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, 

COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE 

BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  4,00 

287 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  20,00 
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288 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  100,00 

289 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  . AF_12/2013 

UN  18,00 

290 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO 

EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO 

CANO, BOLSA, ENGATE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  15,00 

TORNEIRAS 

291 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE 

PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  40,00 

292 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA 

PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN  130,00 

293 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN  50,00 

294 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2• OU 3/4•, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 40,00 

295 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2" PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN  40,00 

RETIRADAS / REMOÇÕES 

296 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M³ 120,00 

297 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M³ 600,00 

298 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M³ 20,00 

299 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 

BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M³ 400,00 

300 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M³ 150,00 

301 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 

UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 

M³ 100,00 

302 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M² 600,00 

303 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PISO VINILICO M² 550,00 

304 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
M² 800,00 

305 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

M² 2000,00 

306 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M³ 5,00 

307 
SERVIÇO DE QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
UN 30,00 

308 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M² 200,00 

309 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E 

BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M² 500,00 
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310 
SERVIÇO DE REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS 

PLUVIAIS 
M 300,00 

311 
SERVIÇO DE REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ 

REAPROVEITAMENTO 
M² 300,00 

312 SERVIÇO DE REMOCAO DE PISO EM CARPETE M² 300,00 

313 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M 200,00 

314 SERVIÇO DE REMOCAO DE VIDRO COMUM M² 200,00 

315 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
UN 50,00 

316 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/20 
UN 100,00 

317 
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
UN 100,00 

318 SERVIÇO DE RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M² 100,00 

319 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA 

PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M² 300,00 

320 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M² 300,00 

321 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE 

ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M 100,00 

322 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.  M³ 45,00 

323 

SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

M³ 300,00 

ARGAMASSA E CONCRETO 

324 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO , ALTURA = 

1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM 
UN 10,00 

325 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRE-

MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 

76,5* CM (L X A X P) 

UN  50,00 

326 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE GORDURA DUPLA EM 

CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 10,00 

327 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM 

CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 10,00 

328 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80 CM  

EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 
UN 20,00 

329 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 

30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO 
M³ 10,00 

330 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 

DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR 

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO  

M³ 15,00 

331 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 COM COM BASE X 22 CM 

M 200,00 
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ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 6,5 CM ALTURA 

332 

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO 

M² 500,00 

333 

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20 MPA 

PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA 

M² 500,00 

334 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REBOCO MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSUA DE 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

M² 500,00 

335 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 
UN  80,00 

336 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  10,00 

ACESSIBILIDADE 

337 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM 

ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 
UN  5,00 

338 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM 

ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 
UN  5,00 

339 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM 

ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 
UN  5,00 

340 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORRIMAO EM TUBO ACO 

GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA 
M 100,00 

341 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 1 1/2" 
M² 100,00 

342 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA 

EMBORRACHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 400,00 

343 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM 

LADRILHO HIDRÁULICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 400,00 

344 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL 

EMBORRACHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 400,00 

345 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM 

LADRILHO HIDRÁULICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 400,00 

VIDROS E ESPELHOS  

346 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 

4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO 

M² 5,00 

347 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 

4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 
M² 30,00 

348 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM, ESPESSURA 5 

MM 
M² 60,00 

349 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, ESPESURA 4 

MM 
M² 60,00 

DIVERSOS 

350 
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE ARGILA OU BARRO PARA 

ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM) 
M³ 60,00 
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351 

REPARO EM PISO COM UTILIZAÇÃO DE CORTADORA DE PISO COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO 

CHP 500,00 

352 SUBSTITUIÇÃO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M³ 45,00 

353 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO SEM TAMPA 
UN  20,00 

354 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA TOALHA BANHO EM 

METAL CROMADO, TIPO BARRA 
UN  10,00 

355 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA TOALHA ROSTO EM METAL 

CROMADO, TIPO ARGOLA 
UN  15,00 

356 SERVIÇO DE REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE  M³ 80,00 

357 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA DE PAREDE EM 

METAL CROMADO 
UN  50,00 

358 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO 

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO  COM RESERVATÓRIO PARA 

800 A 1500 ML 

UN  50,00 

359 
SERVIÇO DE SECAGEM DE FOSSA OU SUMIDOURO COM 

CAMINHÃO A VÁCUO - CAPACIDADE 9.000 L 
UN  80,00 

360 

REPARO COM UTILIZAÇÃO DE SOLDA TOPO DESCENDENTE 

CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA//PERFIL/TUBO ACO COM 

CONVERSOR DIESEL 

M 20,00 

361 
REPARO COM UTILIZAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 
UN  60,00 

362 
SERVIÇO DE REPARO EM PASSADIÇOS COM TABUAS DE MADEIRA 

PARA PEDESTRES 
M² 500,00 

363 

SUBSTITUIÇÃO DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 

DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 25,00 

364 

SUBSTITUIÇÃO DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 

DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 25,00 

365 
SERVIÇO DE REFIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 

NYLON 
UND 250,00 

SISTEMA CONTRA INCÊNDIO E FERRO GALVANIZADO  

366 

SUBSTITUIÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE 75X45X17 CM , COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR, 45º, 2.1/2" , ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  3,00 

367 

SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" 

X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE 

COMBATE A INCENDIO 

UN  5,00 

368 

SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE 

RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A 

INCENDIO PREDIAL 

UN  5,00 

369 

SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE 

RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A 

INCENDIO PREDIAL 

UN  5,00 

370 
SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

371 
SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

372 

SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 

ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO 

PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

UN  5,00 
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373 

SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A 

INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA 

INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA 

UN 5,00 

374 
SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 

ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 
UN  5,00 

375 
SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 

ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 
UN  5,00 

376 

SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, 

ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM 

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO 

UN  5,00 

377 

SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, 

DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  15,00 

378 

SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO45 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, 

DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  15,00 

379 

SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  15,00 

380 

SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO 

UN  15,00 

381 

SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN  50,00 

382 

SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  10,00 

383 

SUBSTITUIÇÃO DE LUVA EM FERRO GALVANIZADO DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

384 

SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 

DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

385 

SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 

DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  20,00 

386 

SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  50,00 

387 

SUBSTITUIÇÃO DE NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMDAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  10,00 

388 

SUBSTITUIÇÃO DE NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMDAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  5,00 

389 

SUBSTITUIÇÃO DE NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  30,00 

390 

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  5,00 
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391 

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 

2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00 

392 
SUBSTITUIÇÃO DE RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO 

GALVANIZADO 
M 50,00 

393 

SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE 

RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A 

INCENDIO 

UN  5,00 

394 
SUBSTITUIÇÃO DE TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
UN  15,00 

395 
SUBSTITUIÇÃO DE TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
UN  15,00 

396 
SUBSTITUIÇÃO DE TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
UN  30,00 

397 
SUBSTITUIÇÃO DE TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
UN  15,00 

398 
SUBSTITUIÇÃO DE TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
UN  10,00 

399 
SUBSTITUIÇÃO DE TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
UN  10,00 

400 
SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" 

(25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 40,00 

401 
SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA - DN 1/2" 
M 40,00 

402 
SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA - DN 3/4" 
M 40,00 

403 
SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA -  
M 30,00 

404 
SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2" PARA 

CONEXÃO ROSQUEADA 
M 30,00 

405 
SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3" PARA 

CONEXÃO ROSQUEADA 
M 30,00 

406 

SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA 

SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 30,00 

407 
SUBSTITUIÇÃO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 2" - 

CONEXÃO ROSQUEADA 
UN  20,00 

408 
SUBSTITUIÇÃO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 3" - 

CONEXÃO ROSQUEADA 
UN  20,00 

409 

SUBSTITUIÇÃO DE UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO 

INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 

MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL 

UN  5,00 

410 

SUBSTITUIÇÃO DE UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO 

INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA 

MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL 

UN  5,00 

411 
SUBSTITUIÇÃO DE UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
UN  20,00 

412 
SUBSTITUIÇÃO DE UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
UN  20,00 

413 
SUBSTITUIÇÃO DE UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
UN  15,00 

FORROS E COBERTURA 

414 
SUBSTITUIÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24 NUM 24 L = 50CM 
M  800,00 
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415 

SUBSTITUIÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

M  1500,00 

416 

SUBSTITUIÇÃO DE CALHA PVC AQUAPLUV DN = 125 MM C/ 3,00 M 

DE COMPRIMIMENTO - INCLUSO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS 

E SUPORTE 

UN  100,00 

417 SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN M² 3000,00 

418 

SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO 

IÇAMENTO. 

M² 1800,00 

419 
SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 

0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
M² 2500,00 

420 

REPARO EM CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

M² 3000,00 

421 

SUBSTITUIÇÃO DE  ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM COBERTURA EM TELHA 

CERAMICA 

M² 1000,00 

422 
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
M² 3000,00 

423 
SUBSTITUIÇÃO DE DESCIDA EM TUBOS DE PVC DN 100 MM ÁGUA 

PLUVIAL , INCLUSIVE CONEXÕES  
M 240,00 

424 
SUBSTITUIÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
M 100,00 

425 

SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU 

TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, 

NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS 

COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 

TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 

M² 100,00 

426 
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
M² 1000,00 

427 
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 
M² 100,00 

428 
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM MADEIRA, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 
M² 300,00 

429 
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 
M 600,00 

430 
RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 
M 600,00 

431 
RECOLOCACÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 
M² 500,00 

432 
SUBSTITUIÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
M 200,00 

433 
SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO 

GALVANIZADO 
UN  200,00 

434 

SUBSTITUIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL 

M² 500,00 

435 

SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA  (PERNAMANCA) NAO 

APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 350,00 

436 

SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA (PERNAMANCA)  NAO 

APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 350,00 
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437 

SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA (PERNAMANCA) 

APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 350,00 

438 

SUBSTITUIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL - TIPO 

CANALETE 49 EKALHWTA 49 (ESP:8MM/LAR:521MM/LAR útil: 

490MM /VAO LIV.:: 5,50M) 

M² 45,00 

439 SERVIÇO DE REALINHAMENTO DE TELHAS M² 5000,00 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

440 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO, PVC DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 300,00 

441 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 400,00 

442 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO, PVC DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 400,00 

443 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO 

PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 

GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES 

M 200,00 

444 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO 

PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 

GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES 

M 200,00 

445 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 400,00 

446 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 400,00 

447 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 400,00 

448 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 400,00 

449 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 350,00 

450 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 300,00 

451 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 250,00 

452 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 100,00 

453 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 100,00 

454 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 100,00 

455 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 100,00 

456 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 50,00 

457 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 50,00 
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458 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 30,00 

459 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 30,00 

460 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL METALICO A PRESSAO 

PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 50,00 

461 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL METALICO A PRESSAO 

PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 30,00 

462 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL A PRESSAO 

REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 

150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 10,00 

463 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 100,00 

464 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 100,00 

465 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 100,00 

466 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 80,00 

467 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 80,00 

468 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 30,00 

469 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 30,00 

470 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

UN 100,00 

471 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 100,00 

472 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 50,00 

473 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 50,00 

474 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 20,00 

475 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 15,00 

476 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA 

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 

477 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO CONDULETE PVC 

CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

M 1200,00 

478 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO CONDULETE PVC 

CINZA , INSTALAÇÃO APARENTE, DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 1200,00 
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479 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRACADEIRA CONDULETE PVC 

CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 650,00 

480 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRACADEIRA CONDULETE PVC 

CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 650,00 

481 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA CONDULETE PVC CINZA, 

INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FONRCIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 600,00 

482 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA CONDULETE PVC CINZA, 

INSTALAÇÃO APARENTE, DN 25MM (1") - FONRCIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 600,00 

483 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR CONDULETE PVC 

CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 1000,00 

484 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR CONDULETE PVC 

CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 1000,00 

485 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA CONDULETE PVC, CINCO 

ENTRADAS, INSTALAÇÃO APARENTE, - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  

UN 2000,00 

486 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA CONDULETE PVC, SEIS 

ENTRADAS, INSTALAÇÃO APARENTE, - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  

UN 2000,00 

487 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90° CONDULETE PVC 

CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO 
UN 600,00 

488 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE TOMADA CONDULETE 

PVC CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 600,00 

489 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE INTERRUPTOR 

CONDULETE PVC CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE - 

FONRECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 400,00 

490 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 400,00 

491 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE NU 25MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 400,00 

492 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 350,00 

493 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 350,00 

494 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 200,00 

495 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 6000,00 

496 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 4000,00 

497 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2000,00 

498 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000,00 



 

Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Predial 
Preventiva e Corretiva 
PORTARIA N° 0377/2018-UNIFAP 

499 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000,00 

500 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 800,00 

501 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 800,00 

502 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 600,00 

503 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 600,00 

504 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 400,00 

505 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 200,00 

506 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 

FUNDO BRITA COM TAMPA 
UN 5,00 

507 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 

COM TAMPA E DRENO BRITA 
UN 5,00 

508 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 

FUNDO BRITA COM TAMPA 
UN 5,00 

509 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 

FUNDO BRITA C/ TAMPA 
UN 5,00 

510 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 

FUNDO BRITA COM TAMPA 
UN 5,00 

511 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 

FUNDO BRITA COM TAMPA 
UN 5,00 

512 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 300,00 

513 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 300,00 

514 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 4" 

BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 300,00 

515 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO ARSTOP COMPLETO, 

TOMADA E DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 400,00 

516 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 

12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO 
UN 5,00 

517 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 

22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO 
UN 5,00 

518 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 

36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO 
UN 10,00 

519 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 

94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO 
UN 5,00 

520 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 50,00 
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521 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 50,00 

522 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 50,00 

523 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 40,00 

524 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 30,00 

525 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 20,00 

526 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 10,00 

527 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 

UN 10,00 

528 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 

UN 10,00 

529 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 

UN 15,00 

530 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 20,00 

531 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 20,00 

532 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 20,00 

533 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 20,00 

534 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 15,00 

535 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 20,00 

536 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 40,00 
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537 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 40,00 

538 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 40,00 

539 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 40,00 

540 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 20,00 

541 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 20,00 

542 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 20,00 

543 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 50,00 

544 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 100,00 

545 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 100,00 

546 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 100,00 

547 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 60,00 

548 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 60,00 

549 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 10,00 

550 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 10,00 

551 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 10,00 

552 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 40,00 

553 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 40,00 

554 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 50,00 

555 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 50,00 

556 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 20,00 
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557 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 20,00 

558 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTO (DPS) - 20kA-440V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 60,00 

559 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 70,00 

560 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 400,00 

561 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 400,00 

562 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 400,00 

563 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 400,00 

564 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 400,00 

565 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 400,00 

566 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 

MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 50,00 

567 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 20,00 

568 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE DE PORCELANA BASE E-

27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 120,00 

569 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE DE PORCELANA BASE E-

40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 120,00 

570 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE VAPOR METALICO 

400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 120,00 

571 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE 

VAPOR METÁLICO 250W, COM CAPACITOR E INGNITOR 

INCORPORADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN 120,00 

572 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE 

VAPOR METÁLICO 400W, COM CAPACITOR E INGNITOR 

INCORPORADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN 120,00 

573 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA MISTA DE 160W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 50,00 

574 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA MISTA DE 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 50,00 

575 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA MISTA DE 500W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 40,00 

576 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 

150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 40,00 

577 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 

250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 80,00 
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578 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 

400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 80,00 

579 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA COM 

FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 70,00 

580 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA COM 

FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

581 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 100,00 

582 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

583 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 200,00 

584 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON 

REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 200,00 

585 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON 

REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 

LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

586 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA  COMPACTA DE LED 

10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 100,00 

587 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LED 6W BIVOLT 

BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 200,00 

588 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LED 10W BIVOLT 

BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

589 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

590 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 

ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 100,00 

591 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 100,00 

592 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA LAMPADA 

FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 100,00 

593 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA LAMPADA 

FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 100,00 

594 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE T8 DE 16/18W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

595 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE T8 DE 32/36W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

596 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE T10 DE 20/40W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 100,00 

597 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO 

DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 100,00 

598 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR RETANGULAR 

FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 
UN 30,00 
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599 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE PARA TRANSFORMADOR 

EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 
UN 30,00 

600 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO 

FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 

MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00 

601 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALCA PRE-FORMADA 

DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 

25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 40,00 

602 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LACO DE ROLDANA PRE-

FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE 

ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 15,00 

603 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALCA PRE-FORMADA 

DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA 

CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

UN 15,00 

604 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALCA PRE-FORMADA SERV DE 

ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)  CONF PROJ 

A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 15,00 

605 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA 

UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLAÇÃO 

15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 15,00 

606 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR DE PINO TP HI-POT 

CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
UN 20,00 

607 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) 

TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
UN 15,00 

608 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250W/500W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 15,00 

609 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ESTANQUE - 

PROTEÇÃO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A QUATIC 

PIAL OU EQUIVALENTE 

UN 20,00 

610 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS 

EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM 

RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 20,00 

611 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 

1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ FIXACAO EM POSTE OU 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 15,00 

612 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRACADEIRA DE FIXACAO DE 

BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 15,00 

613 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BASE METÁLICAPARA MASTRO 1 

1/2 PARA SPDA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 20,00 

614 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

615 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

616 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL AEREO EM ACO 

GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 
UN 20,00 

617 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

M 20,00 

618 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

M 30,00 
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619 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

M 30,00 

620 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

M 30,00 

621 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 

PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 40,00 

622 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 

01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 60,00 

623 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 

100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .       

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 

624 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 

1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 15,00 

625 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BASE PARA FUSIVEL (PORTA-

FUSIVEL) NH 01 250A 
UN 5,00 

626 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 

01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 5,00 

627 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 8,00 

628 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 

SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 10,00 

629 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DE 

CONCRETO LEVE 2000MM, SECAO 90X90MM 
UN 10,00 

630 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR T8, 

BIVOLT, 10W, 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1500,00 

631 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR T8, 

BIVOLT, 18W, 120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4000,00 

  

7. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a 

contratar (art. 24, § 1º, V, da IN 05/2017) 

Considerando o Decreto nº 7892/2013, o qual regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços: 

Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser 
adotado nas seguintes hipóteses: 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível 
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 

 
Por se tratar de serviços de Manutenção Predial por demanda, torna-se difícil 

mensurar a frequência e o quantitativo de serviços a serem executados de maneira 
precisa. Dessa maneira, entendemos ser mais vantajoso para a Administração a 
opção pelo Registro de Preços. 
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8. Estimativas de preços ou preços preferenciais (art. 24, § 1º, VI, da IN 

05/2017) 

A metodologia para determinação dos valores constantes da planilha de 
serviços, foi baseada na Tabela SINAPI JAN/2018, referente aos custos no Estado 
do Amapá, conforme constam os códigos na referida planilha.  

Conforme a Caixa Econômica Federal, o Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) é indicado pelo Decreto 7983/2013, 
que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de 
obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos 
orçamentos da União, para obtenção de referência de custo, e pela Lei 13.303/2016, 
que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias. 

A gestão do SINAPI é compartilhada entre Caixa e IBGE. A Caixa é 
responsável pela base técnica de engenharia (especificação de insumos, 
composições de serviços e orçamentos de referência) e pelo processamento de 
dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal de preço, tratamento dos dados e formação 
dos índices. 

Para os serviços que não existiam na Tabela SINAPI, foram feitas 
composições de custo, incluindo cotações de preço no mercado local. 

A tabela final encontra-se no ANEXO I. 

9. Descrição da solução como um todo (art. 24, § 1º, VII, da IN 05/2017) 

Uma solução é o conjunto de todos os elementos (bens, serviços e outros) 
necessários para, de forma integrada, gerar os resultados que atendam a 
necessidade que gerou a contratação. A demanda da Universidade Federal do 
Amapá é a prestação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva da 
comunidade acadêmica dos campi desta IFES, envolvendo sobretudo serviços de 
manutenção nas instalações elétricas e na construção civil, sendo que os serviços 
de manutenção predial de natureza frequente envolvem: a prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de material e mão de obra 
qualificada, adequada a necessidade da instituição e dentro dos termos legais. 

10. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando 

necessária para individualização do objeto (art. 24, § 1º, VIII, da IN 

05/2017) 

A realização de licitação por itens ou lotes, está prevista no art. 23, §1º, da Lei 
n.º 8.666/93: 

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas quantas 
se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
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aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de 
escala. 

 
O agrupamento dos itens em grupos se justifica tendo em vista que os itens 

são de uma mesma natureza e guardam relação entre si. Além disso, lidar com um 
único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o 
processo de contratação. É importante salientar que o aumento da eficiência 
administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus 
contratos, e essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e 
deve ser buscada pela administração pública. Busca-se ainda, com o agrupamento, 
obtenção de preços mais vantajosos à Administração, em razão da economia de 
escala, eficiência e racionalização de custos. 

11. Resultados pretendidos (art. 24, § 1º, IX, da IN 05/2017) 

Conforme informações da Prefeitura dos campi e da Divisão de Manutenção 
da Universidade Federal do Amapá, a solução deverá permitir o alcance dos 
seguintes resultados: 

Id Resultados pretendidos 

1 
Atender a necessidade dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, de 
forma a garantir que nenhuma atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão, em qualquer 
campus desta IFES, seja paralisado. 

12. Providências para adequação do ambiente do órgão (art. 24, § 1º, X, da 

IN 05/2017) 

A CONTRATADA deverá assegurar os recursos materiais necessários para a 
execução dos serviços que lhe forem demandados e utilizar as melhores práticas, 
capacidade técnica, materiais, recursos humanos e supervisão técnica e 
administrativa, a fim de garantir a qualidade dos serviços. Para tanto a 
CONTRATANTE permitirá o livre acesso das pessoas autorizadas da 
CONTRATADA, durante o horário de expediente, às dependências do órgão, desde 
que de devidamente identificadas. 
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13. Declaração de viabilidade ou não da contratação (art. 24, § 1º, XII, da IN 

05/2017) 

Os estudos preliminares evidenciaram que a realização de contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviço de manutenção predial preventiva e 
corretiva de natureza frequente, mostra-se viável tecnicamente. Diante do exposto 
declara-se ser viável a contratação da solução pretendida. 

 

Macapá – AP, 22 de março de 2018. 
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